agI#CoolProyect Calculo de camaras frigorificas con CoolProRoom

Camara recepcion
congelados

i

« Temperatura camara: -22 °C

* Humedad relativa camara: 88 % : iy
i CAMARA i 599
« Longitud: 12,31 m _RECEPCION /¢! 170 ¢/

CONGELADOS /~ 140.000 kg
20.000 kg/dia

* Anchura: 9,80 m

« Altura: 6 m

« Superficie: 120,64 m?

« Volumen: 723,83 m3

« Capacidad almacenamiento: 140.000 kg

« Carga diaria: 20.000 kg/dia

ANTECAMARA




